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UZEMNENI

1. POVRCHOVA OPRAVA VODICU FeZn-ZAROVE POZINK. 250g/m2.
2. SPOJE PASKU FeZn 30x4mm: 2x HROMOSVOD SVORKA SR3b

3. VSECHNY SPOJE (SVAREM SVORKOU) ULOZENE POD POVRCHEM
OPATRIT PROTIKOROZNI OCHRANOU: 2x ASFALTOVY NATER
V DELCE cca 400mm

4. ywoDY VODICU FeZn Z PODLAHY NUTNO OPATRIT PROTIKOROZN/
OCHRANOU PRI PRECHODU
BETON-VZDUCH: 2xASFALTOVY NATER 0,2m—BETON, 0,3m—VZDUCH
BETON-ZEME: 2xASFALTOVY NATER 0,3m—BETON, 1m—ZEME
ZEME—VZDUCH: 2xASFALTOVY NATER 0,3m—-ZEME. 0,2m—-VZDUCH

Legenda:

OznacCeni svodu se zkuSebni svorkou
—-——~ Zakladovy zemni¢ - drat FeZn @8mm
————— Zakladovy zemnic - pasek FeZn 30x4mm
o  Zemnici svorka SR2b, SR3b (pasek/pasek; pasek/drat)

HROMOSVODOVA INSTALACE MUSIi ODPOVIDAT
NORMAM CSN ZEJMENA CSN 62 305.
UZEMNENI MUS|I ODPOVIDAT
NORMAM CSN ZEJMENA CSN 33 2000 5-54
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
J.Veselsky P. Hnilican J.Veselsky

INVESTOR Obec Petrov, Hlavni 30,
252 81 Petrov

Ej Exrllon

5.r.o Michelska 18/12a
140 00 Praha 4

AKCE NOVOSTAVBA MATERSKE SKOLY V PETROVE
CisLo ZAKAZKY: 301801.35
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