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nejbližší stávající VO

nový pilířek

pro elektroměry

+ RIS

kabel.spojka

stávající vzdušní vedení

NN zrušeno

nové vedení NN v zemi

stávající betonový sloup

odstraněn

s

t

á

v

a

j

í

c

í

 

b

e

t

o

n

o

v

ý

 

s

l

o

u

p

b

u

d

e

 

p

ř

e

m

í

s

t

ě

n

nové

VO

nové vedení NN v zemi

nové vzdušní

vedení NN z

přemístěného

143/2

SO 02

SO 04

SO 03

SO 03

SO 03

trasa od elektroměrového rozvaděče

k rozvaděči školky RD kabely

CYKY-J 4x25, CYKY-J 5x1,5

rozvaděč RD

a k rozvaděči tepelného čerpadla RV kabelem

CYKY-J 4x10, CYKY-J 5x1,5

rozvaděč RV
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